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SZAKVELEMENY

a +GF+ Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Tic A.S (Térékorszdg) dltal gydrtott ,,+GF+
HAKAN Aquasystem for Pipes” elnevezésii PP-R csovek ivoviz- és haszndlati melegviz-
ellitisban (max. 65°C) torténd kozegészségiigyi szemponti alkalmazhatdsdgdrdl

Iktatoszam: 20508-1/2019/LAB
2019. szeptember 17.

A +GF+ Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Tic A.S (Térokorszag; tovabbiakban:
Kérelmezd) a Nemzeti Népegészségiigyi Kozpont (tovabbiakban: NNK) véleményét kérte az
altala gyartott és forgalmazni kivant ,,+GF+ HAKAN Aquasystem for Pipes” elnevezésii PP-
R csovek ivoviz- és haszndlati melegviz-ellatasban (max. 65°C) torténé kozegészségiigyi
szempontu alkalmazhatésagaval kapcsolatban.

A termék fobb adatait az 1. tablazat tartalmazza a benyujtott dokumentumok alapjan.

A szakvélemény kizdrolag kozegészségiigyi szemponti, nem jelenti a termék egyéb
(miiszaki, gazdasdgi) szempontbol torténd elbirdldsat és engedélyezését. A benyujtott szakmai
dokumentdcio valosagtartalmaért a bekiildd felel!

1. tablazat

Kérelmezo neve és
cime:

+GF+ Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Tic A.S
Organize Sanayi Bolgesi Gaziosmanpasa Mah., 3. Cad. No: 11-
13, 59500 Cerkezkdy, TEKIRDAG

Torokorszag

Hazai forgalmazo neve
és cime:

Charon-Trade-Plus Kft.
2314 Halasztelek, II Rakdczi Ferenc ut 11.

+GF+ Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Tic A.S
Organize Sanayi Bolgesi Gaziosmanpasa Mah., 3. Cad. No: 11-

Gydrto: , 9

13, 59500 Cerkezkoy, TEKIRDAG

Torokorszag

»1TGF+ HAKAN Aquasystem for Pipes” elnevezési, sziirke és
T ermék(ek’) fehér szinli PP-R csdvek
megnevezese: normal: jelolés nélkiili

tivegszal erositésti: jelolés nélkiili

Alkalmazasi teriilet:

Ivoviz- és hasznalati melegviz-ellatas (max. 65°C)

Mérettartomdny:

Kozegészségligyi szempontbol nincs korlatozva
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L. Benyujtott dokumentumok és értékelésiik

A kérelmez6 benyujtotta az ivovizzel érintkezd anyagokra vonatkoz6 dokumentaciot
(pl.: adatlapok, higiénés tanusitvanyok, termékismertetd) a kozegészségiigyi értékeléshez. A
bekiildott dokumentumok alapjan a termék alapanyagat a 2. szamu tablazat tartalmazza.

2. tablazat
Alapanyag Tipus Gyarto
polipropilén random Borealis . Sarealis AG
kovakifer RA130F 1220 Bécs, Wagramqstrasse 17-19
polime
Ausztria
Sisan Plastik San. ve Tic. A.S.
mesterkeverék Yakuplu Kavakli Yolu 2.Km Sisan
(sziirke szin esetén) GR-162979 B Sk. No:7, Beylikdiizii / Istanbul
Torokorszag

A termékek gyartdja rendelkezik ISO 9001 mindsitéssel (mindsités sorszama:
TR004806-1).

A termék rendelkezik W270 szabvany alapjan elvégzett TZW vizsgalati eredményekkel
(MO 171/16).

A benyujtott dokumentumok alapjan a két csGtipus vizzel érintkez6 anyaga megegyezik.

II. A szakvéleményezési eljaras soran elvégzett laboratériumi vizsgalatok leirdsa,
eredményeinek dsszefoglalasa

A vizsgdlatokat a Kérelmezd altal a rendelkezésiinkre bocsétott mintadarabokkal
vegeztik el. Az elvégzett eldkezelési eljarast, a vizsgélat menetét és a vizsgalt paramétereket
a 3. tablazat foglalja 6ssze. A4 vizsgdlati eredményeket a mellékelr vizvizsgdlati jegyzékonyvek
tartalmazzdk.

A bekiildott mintadarabok leiras: 1,6 ¢m atmérdjli sziirke szint csovek. Mivel a két
csGtipus vizzel érintkez$ anyaga megegyezik, igy a mintadarabokkal végzett vizsgalatok
eredményei alapjan mindhdrom csétipust értékelését elvégeztik. A bekiildott mintadarabok
azonossagaért a bekiildd a felel6s.

A kioldhat6 vizsgalati eredmények értékelésekor a mg/L-ben mért értékeket a német
Kunststoffe und Trinkwasser (KTW) ajanlasok alapjan az aztatasnal alkalmazott feliilet-
viztérfogat arany ismeretében mg/m*xnap dimenziéra szamitottuk at. Az értékelésnél a KTW
(Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von organischen Materialien in Kontakt mit
Trinkwasser) hatarértékeit vettiik figyelembe.

A mintadarabok aztatovizeinek mindségét az azonos modon térolt csapviz és
nagytisztasigli ionmentes (MiliQ) viz minéségével hasonlitottuk ossze az értékelésnél
(vakminta).
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3. tablazat

Eloadztatds Vizsgdlat Vizsgdlt paraméterek

- 1 6rés folydvizes mosatds | Mintadarabok aztatéasa
- 24 6ras aztatas a 65°C-on ionmentes wry

Pl . PR - TOC (a kioldodott
vizsgélati h6fokokon nagy tisztasagu (MiliQ)

. ; . ; ; . szervesanyag tartalomra

csapvizben és desztillalt vizben és budapesti . Y

. . jellemzd 8sszes szerves
vizben csapvizben 5

széntartalom)
o o | Naponkénti vizesere, - Organoleptikus tulajdonsagok

- 1 6ras folyovizes mosatas (szag)

Mintavétel az 1., 2. és
6. napokon

A vizsgilati eredmények értékelése

A 65°C-on végzett migricios vizsgalatok soran az aztatds kezdetén (1. nap)
kismértékii szerves anyag (TOC) kioldodast tapasztaltunk a vakmintik ért€kekeihez képest a
csapvizes és MiliQ vizes minték esetén is. Az Aztatas elérehaladasaval a kiold6das mindkét
viztipus esetén csokkend tendenciat mutatott.

Az é4ztatéviz és vakmintak szerves anyag tartalmabol (TOC) kiszamolt feliiletegységre
esd TOC kioldodas a MiliQ viz esetén mar az 1. napon, a csapviz esetén a 2. napon megfelelt
az éltalunk alkalmazott, 80 mm-nél kisebb atmérdjli csévekre vonatkozé hatarértéknek (2,5
mg TOC / m**nap).

Vizsgéltuk még az idegen szag megjelenését is az aztatovizekben. Idegen szag
megjelenését az 1. napos aztatévizekben tapasztaltuk mindkét viztipus esetén, a tobbi
aztatovizben nem.

III. A termékek kozegészségiigyi szempontd értékelése, az alkalmazasi feltételek
meghatarozisa

A benytjtott dokumentumok és az elvégzett vizsgélati eredmények alapjan a termékek
alkalmazasénak kozegészségiigyi szempontbol nem latjuk akadalyat a megadott alkalmazisi
feltételek ( 1) - 7) ) betartasa mellett.

Az elvégzett vizsgalataink jelenleg nem terjedtek ki a potencialis biofilm képzodéssel
Osszefliggé paraméterek pl. asszimilalhato szerves szén (AOQ), ill. bioldgiailag hozzaférhets
szerves szén (BDOC) meghatarozasara. Ezen paraméterek vizsgalatara a j5vében az European
Acceptance Scheme (EAS), illetve a harmonizalt vizsgalati modszerek bevezetésekor sziikség
lesz.

A termékek nyilvintartdsba vételét aldbbi Jeltételek betartisa mellett Jjavasoljuk:

1) A +GF+ Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Tic A.§ (Térokorszag) altal gyartott
»+GF+ HAKAN Aquasystem for Pipes” elnevezésti PP-R csoveknek az NNK-hoz
benytjtott dokumentacidval megegyezd Osszetételiinek (felhasznalt alapanyagok és
segédanyagok tekintetében) és mindséglinek kell lenniiik.

Iktatészam: 20508-1/2019/LAB 3/4




2) Szakvéleményiink kizardlag kozegészségiigyi vonatkozasd, nem jelenti a termék, illetve
technoldgia egyéb (miiszaki, gazdasagi) szempontbél térténé elbiralasat  és
engedélyezését, illetve a benyujtott dokumentumok egy€b jogszabalyoknak vald
megfelel6ségét (pl.: biztonsagi adatlap CLP és GHS megfelelségét).

A magyar nyelvii haszndlati itmutatéban rogzitve a felhaszndlot is tdjékoztatni kell az
alabbiakrol:

3) A termékkel érintkezé emberi felhasznalasra szant viz hémérséklete kozegészségiigyi
szempontbodl a 65°C-ot nem haladhatja meg.

4) Alkalmazasi teriilet: ivoviz- és hasznélati melegviz-ellatas

5) A tisztitasi, ill. fertStlenitési utasitést (beleértve az alkalmas fertétlenitészer
megnevezeését is) a gyartonak, ill. forgalmazonak egyértelmiien a vésarls tudomaséra
kell hoznia! A termék tisztitasa/fertétlenitése soran hasznalt vegyszerek bejelentésére/
nyilvéntartasba vételére vonatkozoan a 201/2001. (X.25.) Korményrendeletben, illetve a
38/2003. (VIL.7) ESzCsM-FVM-KvVM egytttes rendeletben leirtak a mérvadoak.

6) A terméket tartalmazé vizhélozati szakaszt legalabb 1 napra ivovizzel fel kell t5lteni.
Az 6blitévizet a csatornaba kell engedni, azt haztartasi célra felhasznalni nem szabad.
Csak ezutan szabad megkezdeni a terméket tartalmazé vizhalozati szakasz
rendeltetésszerii hasznalatat.

7) A termék beépitését kovetd néhany napban szerves anyag kioldddasra lehet szamitani,
ami iz és szag problémékat okozhat. Ez a jelenség atmeneti, a halézat fokozott
Oblitésével csdkkenthetd.

A szakvélemény nem jelenti a termék kozegészségligyi szempontu nyilvantartasba
vételét, bejelentését. Szakvéleményiink alapjan a nyilvantartéasba vételt — a 201/2001. (X.25))
Kormanyrendelet alapjan — a forgalmazé székhelye szerint illetékes Megyei Kormanyhivatal
Népegészségiigyi Féosztalyatol kell kérniiik.

Szakvéleményiink feliilvizsgalat nélkiil a kiad4sto] szamitott egy évig hasznalhaté fel a
nyilvantartasba vételi eljarasban.

A szakvéleményt kizérolag teljes terjedelmében szabad felhasznalni, illetve lemasolni!

¢ Ol (S s Selovhonid,

Dr. Vargha Marta Bufa-Dérr Zsuzsanna Sebestyén Agnes
munkacsoport-vezeté szakmai ellendrzés témafelelds
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